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CABINA DI SPINTA

PROT. MODBUS RTU

FTP 22AWG
P132.SAl P132.TR1 P132.F1
RS 485 RS 485 RS 485
CENTRALE DI
SPINTA

PROT. MODBUS RTU

FTP 22AWG
P>2M1 P>2M2 P>2.M3
RS 483 RS 483 RS 485

SALA CONTROLLO
ESISTENTE

FTP 24AWG ETHERNET SWITCH
PLANET ISWS00
PLC SIEMENS S7300 (esistente)
RS 485 17TIpO0 315-2 PN/DP
ETHERNET SWITCH
P152.TV1 P152.TR3 P152.Tve P1S2.F2 P152.TR2 P152SA2
CGT1 CGT2
RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 AR i
FTP 24AWG ETHERNET SWITCH
PLANET ISW800
PLC SIEMENS S7300 (esistente)
RS 485 | TIPO 315-2 PN/DP
PS2.F1 PS2.TV1 PS2.F3 pS2.Tve PS2F2 PS2M4 PS2.M5 PS2.M6
CGT1 CGT2
RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485

. Acea Distribuzione
reti S.p.A.
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S.r.l.
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Impianto Idrico Anconella di Firenze
Ristrutturazione della distribuzione MT — —
Sollevamento
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SCHEMA LAN COMANDO
E CONTROLLO

PROPRIETA’ RISERVATA o termine di legge, la Societd Committente si

riserva la proprietd del presente disegno che non pud essere né riprodotto né comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione
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