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RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA  

Introduzione  

La seguente relazione ha per oggetto l’analisi delle strutture relative  all’intervento di 

ampliamento dell’impianto di fitodeputrazione di Dicomano (FI). 

L’intervento prevede l’inserimento, a valle della vasca esistente Imhoff, di una fase di 

pretrattamento biologico, realizzata mediante biorulli,  seguita da una fase di 

sediementazione secondaria. 

Le due fasi suddette si pongono in essere con l’esecuzione delle seguenti opere: 

1. Pozzetto ripartitore in uscita dalla vasca Imhoff; manufatto di dimensione in pianta 

3.50x1.50 e alto 3.00 m. , interrato per 2/3 dell’altezza; 

2. Vasca per il trattamento biologico mediante culture adese su biorulli; è una vasca 

rettangolare di dimensione 10.00x5.00 metri alta 2,30 m. con copertura in vetroresina 

del tipo a botte e sporgente fuori terra circa 0.60 metri; 

3. Pozzetto ripartitore in uscita dalla vasca per il trattamento biologico; manufatto di 

dimensione in pianta 2.50x2.50 e alto 3.00 m. sporgente fuori terra circa 0.60 metri;  

4. Vasche di sedimentazione e raccolta fanghi biologici seminterrate; sono n°3 vasche a 

base quadrata con fondo a tramoggia di dimensioni 5.00x4.50 sporgenti fuori terra di 

circa 1.40 metri; 

Localizzazione dell'intervento 

Comune: Dicomano 

Provincia: Firenze 

Regione: TOSCANA 

Coordinate GPS 

Latitudine : 43.8919 N 

Longitudine: 11.5281 E 

Altitudine s.l.m.: 160 m 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.M. del 14/1/2008 - Norme tecniche per le costruzioni.  
 
Viene fatto riferimento alle seguenti normative: 
 
 

 LEGGE n°1086 del 05/11/1971 

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica”; 

 
 LEGGE n°64 del 02/02/1974 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 
 

 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n°380 del 06/06/2001 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
 

 DECRETO MINISTERIALE del 14/01/2008 

“Norme tecniche per le costruzioni”; 
 

 CIRCOLARE MINISTERIALE del 02/02/2008 

“Nuova Circolare delle Norme tecniche per le costruzioni”; 
 

 CNR – DT 206/2007 

“Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo delle strutture in legno” 
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2. RELAZIONE SUI MATERIALI 

Si dispone l’impiego dei seguenti materiali: 
 

 Calcestruzzo classe di resistenza C12/15   (norme UNI-EN 206) 

Magrone di fondazione 
 
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione   fck = 12,0 N/mm2 
Resistenza caratteristica a trazione        fctk = 1,10 N/mm2 

 
 
  Attacco chimico  - XA1(Condizioni ambientali aggressive)  - Aggressivita` debole  
 

 Calcestruzzo classe di resistenza C28/35  (norme UNI-EN 206) 

Strutture in elevazione 
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione   fck = 28,0 N/mm2 
Resistenza caratteristica a trazione        fctk = 1,93 N/mm2 

 
 
 
 

   
barre da c.a. 

elementi a piastra 
 

barre da c.a. 
altri elementi 

 
C min C o ambiente C≥C o C min ≤C<C o C≥C o C min ≤C<C o 

C25/30 C35/45 ordinario 15 20 20 25 
C28/35 C40/50 aggressivo 25 30 30 35 
C35/45 C45/55 molto ag. 35 40 40 45 

 
 
 
 

 Acciaio per armatura B 450 C      (norme UNI-EN 15630) 

Barre e reti elettrosaldate 
Tensione caratteristica di snervamento     fyk ≥ 450 N/mm2  
Tensione caratteristica di rottura       ftk ≥ 540 N/mm2 
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3. DESCRIZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE 

Le strutture delle vasche saranno realizzate interamente da platee e pareti in c.a. gettato in 

opera. Il modello di studio è costituito da elementi a piastra a comportamento membranale 

(pareti) elemanti a piastra a comportamento flessionale (solette). 

Alla struttura suddetta, costituita quindi da una scatola in c.a., si può applicare 

correttamente un fattore di struttura q=1,5 ottenuto come prodotto del fattore di struttura di 

riferimento per “pareti non accoppiate” q0=3 e il coefficiente riduttivo Kw = 0,5 per pareti 

larghe. 

Per la determinazione dell’azione sismica dovuta al terreno, essendo negata la traslazione 

orizzontale delle vasche, si impone βs=1 (coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima 

attera al sito). 

 

 

4. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Criteri di analisi della sicurezza 

La valutazione della sicurezza dell’opera viene effettuata attraverso il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite con l’impiego di coefficienti parziali di sicurezza secondo 

NTC 2008. 

Vita nominale VN = 50 anni 

Classe I  - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone 

Cu = 0.7 

Periodo di riferimento  VR= 35 anni 
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Analisi delle azioni elementari 

Carichi permanenti (G) 
Le analisi sono state condotte considerando i seguenti pesi specifici ed i seguenti carichi 

orizzontali di progetto: 

Pesi materiali strutturali G1: 
C.a.       γ = 25,0 kN/mc 

Pesi materiali non strutturali G2: 
Massetti      γ = 15,0 kN/mc 

Acciaio      γ = 78,5 kN/mc 

Terreno      γ = 20,0 kN/mc 

Acqua      γ = 10,0 kN/mc 

Fanghi      γ = 11,0 kN/mc 

A - Spinta del terreno (G21) 

Ko=1-senφ  
Ste= γg2  x  ½ x γ x Ko x h^2 
 

B - Spinta dell’acqua (G22) 

La spinta idrostatica dell’acqua (γ = 1.000 kg/m3) è data dalla seguente formula: 

Sa = γg2  ½ x γ x h^2 

C - Sottospinta dell’acqua (G23) 

La sottospinta idrostatica dell’acqua (γ = 1.000 kg/m3) è data dalla seguente formula: 

Sa = γg2 x γ x h 

Carichi variabili (Q): 

D – Carichi d’esercizio 

Ambienti ad uso industriale   cat.E2  qk=  20,00 kN/mq  

Sq = Ko x qk x h 
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Azione sismica (E) 

Parametri sismici 

Categoria di sottosuolo 

Si considera in base alla relazione geologica allegata un sottosuolo di tipo E:  

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 
 
Coefficienti di topografia: ST 

 La categoria topografica è la T1 

St = 1.0 

 

 

 

 
 

 

ZONA SISMICA 2 

Stato Limite Tr 
[anni] 

ag 
[g]  

Fo 
[-] 

T*c

[s] 

SLD 50 0.066 2.452 0.262

SLV 475 0.171 2.393 0.286

 

Quindi per lo stato limite ultimo SLV 

Ss = 2 - 1,1 x 2,39 x 0,17 = 1,55 

St = 1,0 

 
 
 
 
 

CATEGORIA SOTTOSUOLO  E 

CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

PERIODO DI RIFERIMENTO 35 

CLASSE D’USO I 

COEFFICIENTE Cu 0,7 
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E – Spinta sismica del terreno (E1) 

per SLV 

βs=1 

amax =ag x Ss x St = 0,265 g 

Kh= βs xamax/g = 0,265 

Kv= Kh /2 = 0,132 

Ss = Sts – Ste 

Dove 

Sts = 0,5 x γd x (1-Kv) x Kae x H2 

Kae = [ cos2 (φd – θ )]/ [cos2θ x (1+ (senφd x sen (φd -θ)/cosq)0,5) 2)] 

Tan θ  = kh/(1+kv) 

 

F – Spinta sismica del’acqua (E2) 

q(z) = 7/8 x Kh x γw x (h x z) 

di cui la risultante è: 

Ewd = 7/12 x  Kh x γw x h^2        applicata a z = 0,40 x h 

Analisi dei carichi 

Si riporta il significato dei simboli di seguito utilizzati: 

G1= pesi propri strutturali 

G2= carichi permanenti portati 

Qki= azioni variabili  

E= azione sismica 

 
I coefficienti ψij sono detti coefficienti di combinazione, normalmente compresi tra 0 ed 1, 

che vanno a ridurre il valore dei carichi variabili in caso di una loro concomitanza. I valore di 

tali coefficienti è differente a seconda del tipo di carico variabile e del tipo di combinazione 
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delle azioni. I valori possono essere ricavati dalla tabella 2.5.1 delle Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni del 14 gennaio 2008. 

 

Ai fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni. 

∑ ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ KiiQiKQGG QQGG 0112211 ψγγγγ        SLU 

∑ ⋅+++ KiiK QQGG 0121 ψ     SLE  caratteristica o rara                

∑ ⋅+⋅++ KiiK QQGG 211121 ψψ    SLE  frequente  

∑ ⋅+⋅++ KiiK QQGG 212121 ψψ            SLE   quasi permanente  

∑ ⋅+++ Kii QGGE 221 ψ      SL  ultimi e d’esercizio connessi all’azione 

sismica E dove gli effetti dell’azione sismica E sono valutati tenendo conto delle masse 

associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

∑ ⋅++ Kii QGG 221 ψ
 

 
 
 
 
 

 EQU A1 STR A2 GEO 
γg1 1,10 1,30 1,00 
γg2 1,50 1,50 1,30 
γq1 1,50 1,30 1,30 
γqt 1,35 1,35 1,15 
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5. RELAZIONE DI CALCOLO 

Vasca Biodisco 

La vasca di trattamento biologico consta di un corpo centrale con fondo a con tramoggia e 

due pozzetti uno di immissione con sfioro ed uno di emissione sempre collegato al corpo 

centrale da sfioro. 

La vasca è realizzata da un corpo unico in c.a. costituita da una platea di 40 cm. di spessore 

e da pareti di spessore 25 cm. eccetto le due laterali dove poggiano il biodisco e il motore di 

spessore 30 cm. 

 
Pianta Vasca Boidisco 

 
Sezione Vasca Boidisco 
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I carichi agenti sulla struttura sono quelli della spinta del terreno, la spinta dei fanghi e i 

carichi trasferiti relativi al biodisco che in particolare sono due forze verticali in 

corrispondenza dell’appogio dei rulli  sulle pareti e una disassata dal centro del muro per 

l’allocazione del motore. 

Si sono quindi applicati due carichi concentrati di 30 t. e un carico concentrato di 8 t. con il 

relativo momento di  2,6 t x m.  

Per quanto riguarda le spinte del terreno si sono considerate sia quelle statiche che quelle 

sismiche considerando impedita la traslazione della vasca. 

Per quanto riguarda le spinte dei fanghi in questo caso si è considerata solo la spinta 

idrodinamica in quanto quella statica controbilancia quella del terreno.  

Le combinazioni di carichi elementari applicate sul modello sono 

 

Azioni sulle strutture 

vasca 2  (m)       
h parete interr.  1.27     
H acqua 1.65       
    Quota di applicazione 
  (kg/m) Qt (m)    
St  1195 0.42 spinta terreno 
Sq  1883 0.64 spinta sovraccarico 
Ss  2002 0.42 spinta terreno sismica 
Sidr  1497 0.55 spinta idrostatica  
Sidrod 463 0.66 spinta idrodinamica  
 

Se si confrontano i momenti alla base della parete generati relativamente dalle spinte 

corrispondenti alle condizioni seguenti  

1. St + Ψ2 x Sq 

2. Sidr 

Si ottengono i seguenti valori 

Mterra Macqua 
1223.34 823.56 
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Essendo il momento relativo alla prima condizione superiore all’altro ed essendo le azioni 

contrapposte si inserisce la prima condizione di carico elementare mentre si trascura la 

seconda in modo da determinare Combinazioni di carico a favore di sicurezza.  

Di seguito si elencano le condizioni di carico elementari 
1. PS      - Permanenti  strutturali G1 

2. PP  - Permanenti portati (terreno e fanghi) 

3. Q - Accidentali   (carico sul terreno) 

4. Sx - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione X 

5. -Sx  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione -X 

6. Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione Y 

7. -Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione –Y 

 

Queste condizioni vengono combinate per generare le Condizioni di carico nel seguente 

modo:  
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Assonometria modello FEM 

 

 
Combinazione di Carico Elementare n.2 



 
 

 

PREGETTO ESECUTIVO 
Impianto di fitodepurazione reflui fognari Località  Piandrati  

Comune di Dicomano (FI) 

Redatto 
 

Benvenuto

Controllato
 

Sturchio 
 
 
 

14 
 

 
Combinazione di Carico Elementare n.3 

 
 

 

 

 

 

  
Combinazione di Carico Elementare n.4 
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Combinazione di Carico Elementare n.6 

 

Le verifiche eseguite sono: 

1. Verifiche strutturali c.a. 

2. Verifiche del terreno di fondazione 

3. Verifica sollevamento vasca 

4. Verifiche fessurazione 

5. Verifiche di cedimenti 
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Tensioni normali z-z 

 

 
Tensioni normali x-x 
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Tensioni flessionali Mzz 

 
Tensioni flessionali Mxx 

 
 



 
 

 

PREGETTO ESECUTIVO 
Impianto di fitodepurazione reflui fognari Località  Piandrati  

Comune di Dicomano (FI) 

Redatto 
 

Benvenuto

Controllato
 

Sturchio 
 
 
 

18 
 

Sollevamento 
 
Geometria:   
spessore pareti sostegno biodisco 0.3 m 
spessore altre pareti 0.25 m 
spessore platea 0.4 m 
Area platea 47.86 mq 
altezza pareti da estradosso platea 1.9 m 
altezza sfiori da estradosso platea 1.5 m 
profondita estradosso platea 1.27 m 
profondità intradosso platea 1.67 m 
   
Calcolo spinta idrostatica di sollevamento:   
Pressione idrostatica di sollevamento 1670 kg/mq 
Spinta  totale di sollevamento 79926 kg  
   
Analisi pesi:   
Peso platea corpo centrale 47860 kg 
Peso pareti 35937 kg 
Peso riempimenti interni 17888.64 kg 
Peso biodisco 60000 kg 
Peso motore 8000 kg 
Peso totale 169685.6 kg 
Peso totale ridotto 152717 kg 
   
Verifica a sollevamento:   
Peso totale ridotto:152717kg > Spinta totale:79926kg OK 
   
Calcolo sollecitazioni su platea:   
coefficiente SLU peso platea 1  
coefficiente SLU spinta acqua 1.5  
carico lineare SLU su striscia di platea 1505 kg/mq 
luce minore platea 4.52 m 
Mmax slu (a trave appoggio appoggio) 3843 kgm 
(trascurando i riempimenti a favore di sic.)   
   
Calcolo momento resistente platea:   
Mres slu 7563 kgm 
con d12/20x20 intradosso ed estradosso   
   
Verifica di resistenza:   
Momento resistente:7563kgm > Momento sollecitante:3843kgm OK 
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Vasca di sedimentazione 

La vasca di sedimentazione consta di tre vasche a funzionamento parallelo che scaricano 

dal fondo in un pozzetto di fianco dove è ubicata una pompa per il sollevamento e in alto 

tramite uno sfioro in un ulteriore pozzetto adiacente. 

Entrambe le tre vasce hanno lo stesso funzionamento. 

La vasca è realizzata da un corpo unico in c.a., suddiviso in tre vasche di 4,8 x4,8 circa, 

costituito da una platea di 40 cm. di spessore e da pareti di spessore 25 cm.  

 

 
Pianta Vasca sedimentazione 



 
 

 

PREGETTO ESECUTIVO 
Impianto di fitodepurazione reflui fognari Località  Piandrati  

Comune di Dicomano (FI) 

Redatto 
 

Benvenuto

Controllato
 

Sturchio 
 
 
 

20 
 

 
Sezione Vasca sedimentazione 

 

I carichi agenti sulla struttura sono quelli della spinta del terreno, la spinta dei fanghi. 

Per quanto riguarda le spinte del terreno si sono considerate sia quelle statiche che quelle 

sismiche considerando impedita la traslazione della vasca. 

Le combinazioni di carichi elementari applicate sul modello sono 

 

Azioni sulle strutture 

 

vasca 4  (m)       
h parete interr.  2.6     
H acqua 3.7       
    Quota di applicazione 
  (kg/m) Qt (m)    
St  5010 0.87 spinta terreno 
Sq  3854 1.30 spinta sovraccarico 
Ss  5208 0.87 spinta terreno sismica 
Sidr  7530 1.23 spinta idrostatica  
Sidrod 2328 1.48 spinta idrodinamica  
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Di seguito si elencano le condizioni di carico elementari 
1. PS      - Permanenti  strutturali G1 

2. PP  - Permanenti portati (terreno e fanghi) 

3. Q - Accidentali   (carico sul terreno) 

4. Sx - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione X 

5. -Sx  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione -X 

6. Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione Y 

7. -Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione –Y 

8. A - Spinta idrostatica a vasche piene 

 

Queste condizioni vengono combinate per generare le Condizioni di carico nel seguente 

modo:  
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Assonometria modello FEM 

 

 
Combinazione di Carico Elementare n.2 
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Combinazione di Carico Elementare n.3 

 
 

 

 

 

 

  
Combinazione di Carico Elementare n.4 
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Combinazione di Carico Elementare n.6 

 

 
Combinazione di Carico Elementare n.8 

 

Le verifiche eseguite sono: 

1. Verifiche strutturali c.a. 

2. Verifiche del terreno di fondazione 

3. Verifica sollevamento vasca 
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4. Verifiche fessurazione 

5. Verifiche di cedimenti 

 

 

 

 

 

 
Tensioni normali z-z 

 



 
 

 

PREGETTO ESECUTIVO 
Impianto di fitodepurazione reflui fognari Località  Piandrati  

Comune di Dicomano (FI) 

Redatto 
 

Benvenuto

Controllato
 

Sturchio 
 
 
 

26 
 

 
Tensioni normali x-x 

 
Tensioni flessionali Mzz 
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Tensioni flessionali Mxx 
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Sollevamento 
 
Geometria:   
spessore pareti 0.25 m 
spessore platea 0.4 m 
Area platea 103.44 mq 
altezza pareti da estradosso platea 4 m 
profondita estradosso platea 2.6 m 
profondità intradosso platea 3 m 
   
Calcolo spinta idrostatica di sollevamento:   
Pressione idrostatica di sollevamento 3000 kg/mq 
Spinta  totale di sollevamento 310320 kg  
   
Analisi pesi:   
Peso platea corpo centrale 103440 kg 
Peso pareti 155000 kg 
Peso riempimenti interni 198237.6 kg 
Peso totale 456677.6 kg 
Peso totale ridotto 411010 kg 
   
Verifica a sollevamento:   
Peso totale ridotto:411010kg > Spinta totale:310320kg OK 
   
Calcolo sollecitazioni su platea:   
coefficiente SLU peso platea 1  
coefficiente SLU spinta acqua 1.5  
carico lineare SLU su striscia di platea 3500 kg/mq 
luce platea (pianta quadrata) 4.75 m 
Mmax slu (a piastra appoggiata) 4936 kgm 
(trascurando i riempimenti a favore di sic.)   
   
Calcolo momento resistente platea:   
Mres slu 7563 kgm 
con d12/20x20 intradosso ed estradosso   
   
Verifica di resistenza:   
Momento resistente:7563kgm > Momento sollecitante:4936kgm OK 
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Pozzetto ripartitore 1 e Pozzetto ripartitore 2 

 
 
I due pozzetti ripartitori, sono fabbricati in c.a. di dimensioni ridotte rispetto alle vasche, 

anch’essi costituiti da plate a e pareti gettate in opera. 

In particolare sono entrambi realizzati con pareti e platea di 25 cm. di spessore. 

 

 
Pianta Pozzetto 1  

 
Sezione Pozzetto 1 
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Pianta Pozzetto 2  

 
Sezione Pozzetto 2 

 

 

I carichi agenti sulla struttura sono quelli della spinta del terreno, la spinta dei fanghi. 

Per quanto riguarda le spinte del terreno si sono considerate sia quelle statiche che quelle 

sismiche considerando impedita la traslazione della vasca. 

Le combinazioni di carichi elementari applicate sul modello sono 
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Azioni sulle strutture 

Pozzetto 1  (m)       
h parete interr.  1.9     
H acqua 1.8       
   Quota di applicazione 
  (kg/m) Qt (m)    
St  2676 0.63 spinta terreno 
Sq  2816 0.95 spinta sovraccarico 
Ss  3446 0.63 spinta terreno sismica 
Sidr  1782 0.60 spinta idrostatica  
Sidrod 551 0.72 spinta idrodinamica  
 

Pozzetto 2  (m)       
h parete 
interr.  2.1     
H acqua 2.22       
   Quota di applicazione 
  (kg/m) Qt (m)    
St  3269 0.70 spinta terreno 
Sq  3113 1.05 spinta sovraccarico 
Ss  3945 0.70 spinta terreno sismica 
Sidr  2426 0.70 spinta idrostatica  
Sidrod 750 0.84 spinta idrodinamica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si elencano le condizioni di carico elementari 
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1. PS      - Permanenti  strutturali G1 

2. PP  - Permanenti portati (terreno e fanghi) 

3. Q - Accidentali   (carico sul terreno) 

4. Sx - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione X 

5. -Sx  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione -X 

6. Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione Y 

7. -Sy  - Spinta sismica terreno e spinta idrodinamica direzione –Y 

 

Queste condizioni vengono combinate per generare le Condizioni di carico nel seguente 

modo:  
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Assonometria modello FEM del Pozzetto 1 

 

 

 

 
Assonometria modello FEM del Pozzetto 2 
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Le verifiche eseguite sono: 

1. Verifiche strutturali c.a. 

2. Verifiche del terreno di fondazione 

3. Verifica sollevamento vasca 

4. Verifiche fessurazione 

5. Verifiche di cedimenti 
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Sollevamento 
 
Pozzetto 1   
Geometria:   
spessore pareti 0.25 m 
spessore platea 0.25 m 
Area platea 5.25 mq 
altezza pareti da estradosso platea 2.8 m 
profondita estradosso platea 1.9 m 
profondità intradosso platea 2.15 m 
   
Calcolo spinta idrostatica di sollevamento:   
Pressione idrostatica di sollevamento 2150 kg/mq 
Spinta  totale di sollevamento 11288 kg  
   
Analisi pesi:   
Peso platea 3281.25 kg 
Peso pareti 15750 kg 
Peso totale  19031.25 kg 
Peso totale ridotto 17128 kg 
   
Verifica a sollevamento:   
Peso totale ridotto:17128kg > Spinta totale:11288kg 
OK  
   
Calcolo sollecitazioni su platea:   
coefficiente SLU peso platea 1  
coefficiente SLU spinta acqua 1.5  
carico lineare SLU su striscia di platea 2600 kg/mq 
luce minore platea 1.25 m 
Mmax slu (a trave appoggio appoggio) 508 kgm 
   
Calcolo momento resistente platea:   
Mres slu 4674 kgm 
con d12/20x20 intradosso ed estradosso   
   
Verifica di resistenza:   
Momento resistente:4674kgm > Momento sollecitante:508kgm OK 
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Pozzetto 2    
Geometria:    
spessore pareti 0.25 m  
spessore platea 0.25 m  
Area platea 6.25 mq  
altezza pareti da estradosso platea 2.7 m  
profondita estradosso platea 2.1 m  
profondità intradosso platea 2.35 m  
    
Calcolo spinta idrostatica di sollevamento:    
Pressione idrostatica di sollevamento 2350 kg/mq  
Spinta  totale di sollevamento 14688 kg   
    
Analisi pesi:    
Peso platea 3906.25 kg  
Peso pareti 15187.5 kg  
Peso totale  19093.75 kg  
Peso totale ridotto 17184 kg  
    
Verifica a sollevamento:    
Peso totale ridotto:17184kg > Spinta totale:14688kg OK  
    
Calcolo sollecitazioni su platea:    
coefficiente SLU peso platea 1   
coefficiente SLU spinta acqua 1.5   
carico lineare SLU su striscia di platea 2900 kg/mq  
luce platea (pianta quadrata) 2.25 m  
Mmax slu (a piastra appoggiata) 918 kgm  
    
Calcolo momento resistente platea:    
Mres slu 4674 kgm  
con d12/20x20 intradosso ed estradosso    
    
Verifica di resistenza:    
Momento resistente:4674kgm > Momento sollecitante:918kgm OK  
 
 
 
 
 

Il Progettista 


