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: DISTANZA DALLA PARETE 50mm
PIATTO IN RAME PARETE 20mm

NUDO 300x60x10mm

ANELLO EQUIPOTENZIALE DI CABINA
TERMINALI AD OCCHIELLO
PIATTO IN RAME NUDO DIM. 30x3mm CON COLLARING [SOLANTE
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COPERCHIO IN POLICARBONATO
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LOCALE QUADRIM.T. 24kV
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LEGENDA COLLEGAMENTI NODO EQUIPOTENZIALE
COLLEGAMENTI CONDUTTORI

NO7V-K 1x240mmq

XK
2R
RS
KRS
SRS

’v
X
2K
LS

R

<X

55
e

CENTROSTELLA TRASFORMATORE

CARCASSA METALLICA TRASFORMATORE NO7V-K 1x240mmq
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QUADRO
NODO DI TERRA QUADRO GENERALE B.T.

CONNESSIONE G.E.
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Cu 30x3mm

CARCASSA METALLICA QUADRO GENERALE B.T.
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CARCASSA METALLICA QUADRO GENERALE M.T. Cu 30x3mm
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NODO EQUIPOTENZIALE CABINA MTO
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COLLEGAMENTO SCHERMI CAVIM.T. NO7V-K 1x35mmq

CONDUTTORE DI TERRA DALL'IMPIANTO DI DISPERSIONE Cu 50mmq
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INFISSO METALLICO NO7V-K 1x35mmq
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NO7V-K 1x240mmq
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CARCASSA METALLICA QUADRO CONNESSIONE G.E.
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Comune di SCARPERIA
Titolo progetto:

08

Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo”,

SALA TRASFORMATORI \ LEGENDA SIMBOLI
e collegamenti acquedotto e fognatura.
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DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

SIMBOLO
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%I serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
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fitolo - disegno: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
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Trasf. da 500KVA

PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA
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DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAID ZINCATO A CROCE
\\ J @ h= 1,5mt CONTENUTO IN PROPRIO POZZETTO IN CLS Tavola Scala
S — 0 0 1:05 7148 | | Xxxx/xxx
pendenza 2% pendenza 2% QNGEGNERIETOSCANE
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- Luglio 2011 L

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
GRANDI PROGETTI
IL RESPONSABILE:

Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Mario RUTA
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PROGETTISTI:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. | |PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE Opere Idrauliche:
Dott. Ing. Alessio CRIACHI
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Opere Elettriche e automazione
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| @ 7 Sede Firenze ¢ ;TifTURAUG‘ - SIMONELLI Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI
Via Da noli 4-50132-FIRENZE ot Ing. Liovanni Dott. Ing. Beatrice SALANI
Cod.Fisc. e P.I.V.A. 06111950488 Dott. Ing. Simone TARABELLA
I Progettazione e Lavori Grandi Progetti .
I Opere Geotecniche e Strutture:
- ™ CSP. Dott. Ing. Nicola MAINARDI
3 Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI Dott. Geol. Carlo FERRI

%l mqg 5.39
J
" " ‘ J p FNEL
L= — cisQ R
T T T ICIM P. Ind. Paolo BASTIANONI
X mw IS0 $002 Cert. n° 3232/0
Y ! 04 |20/07/11| ADEGUAMENTO REVISIONE DEL 20/07/2011 P.BASTIANONI | A.MASSINI,V.LAPUCCI,A.FRITTELLI | G.SIMONELLI
\ 03 |30/06/11 EMISSIONE PER PROGETTO ESECUTIVO P.BASTIANONI [A.MASSINLV.LAPUCCILA.FRITTELLI | G.SIMONELLI
80 REI 120 R 02 |19/11,/07| EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO F.ANDRE] A MASSINI AFRITTELL]
200 : I 00 [30/05/07| EMISSIONE PER PROGETTO PRELIMINARE F.ANDRE AMASSINI AFRITTELLI
REl ,IZ O 8 O | Rev. Data Descrizione/Motivo della revisione REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
I
D20 | \ IMPORTANTE : Proprietd riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.
T l
| | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 S 6 7 8 S 10 11 12 13 14 15 16




