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SCALA 1:25 SEZIONE PASSAGGIO LINEER MT — SCALA 1:295

STIPAMENTO TUBAZIONI MEDIA TENSIONE
N° 2 TUBAZIONI #160mm
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N° 2 TUBAZIONI PVE @ 160mm - %% N 2 TUBAZION] PVC 8 160mn LEGENDA SIMBOLI
~
\</ % / SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
- POSIZIONE DA COORE/INARE CON LE LINEE IN
-~ B.T. (PROFONDITA" 1,5mt E DISTANZIATE TUBAZIONE ISOLANTE A DOPPIA CAMERA INTERRATA DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE
DALLE LINEE IN B.T. ALMENO Tnt) DI DIMENSIONI C.DS. PER PASSAGGIO D h=1,5m CONTENUTO IN PROPRIO POZZETTO IN CLS
LINEE IN BASSA TENSIONE PROFONDITA’ 0,6 MT DI DIMENSIONI INTERNE 40x40cm
TUBAZIONE ISOLANTE A DOPPIA CAMERA INTERRATA
A Nz \ DI DIMENSIONI C.D.S. PER PASSAGGIO O POZZETTO CLS DIMENSIONI C.D.S.
o @ L LINEE IN MEDIA TENSIONE PROFONDITA’ 1,5 MT
> e A CORDA IN RAME NUDO DI SEZIONE 50mmq A DIRETTO
% 2@ 35 — - — - — | CONTATTO CON IL TERRENO PROFONDITA’ CIRCA 60cm IDENTIFICAZIONE CIRCUITO
00 J APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNO INSTALLATO
o—. @ SU PALO IN ACCIAIO HF.T.=8mt CON ARMATURA P65
TRATTO ESTERNO LINEE M.T. CON ;:\f ey CON LAMPADA A I0DURI METALLICI POTENZA C.D.S.
COPERTURA IN LAMIERA ZIGRINATA
E SEGNALAZIONE M.T.
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Publiacqua

PROGETTO ESECUTIVO
Comune di SCARPERIA
Titolo progetto:

Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo”,

serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
e collegamenti acquedotto e fognatura.
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N° 2 TUBAZIONI PVC ¢ 160mm

fitolo. disegno: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
PLANIMETRIA PERCORSO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
MEDIA TENSIONE - AREA ESTERNA
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