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LEGENDA

IIIIIIIIIII Collettore acciaio inox AISI 304 - ingresso acqua grezza

IIIIIIIIIII Collettore acciaio inox AlSI 304 - uscita acqua filtrata sabbia

Collettore acciaio inox AlSI 304 - uscita acqua trattata

IIIIIIIIIII Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo acque lavaggio filtri a sabbia
IIIIIIIIIII Collettore acciaio inox AlSI 304 - arrivo acque lavaggio filtri a carbone

UNNENREREEE  Collettore acciaio inox AlSI 304 - scarico acque lavaggio/aria
Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo aria lavaggio filtri a sabbia

Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo aria lavaggio filtri a carbone

IIIIIIIIIII Collettore PVC SN8 De400 - convogliamento acque scarico filtri
troppo pieno/scarico serbatoi accumulo acqua trattata

Acqua grezza
| in ingresso all'impianto
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