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PARTICOLARE 1 - vista laterale - scala 1:20
by-pass per valvole modulanti ingresso linea 1 e 2

ingresso filtri a carbone
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filtro a sabbia

PER IL DETTAGLIO DELLE MISURE SI RIMANDA
ALL'ELABORATO .12 e 1.13
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PARTICOLARE 1

filtro a carbone
@ 3000

filtro a carbone
@ 3000

filtro a carbone
@ 3000

VISTA FRONTE FILTRI A SABBIA - scala 1:20

valvola con attuatore pneumatico
uscita filtri a sabbia V-FS-2

PERIL-DETTAGLIO DELLE MISURE-SI-RIMANDA
ALL'ELABORATO .12
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ollettore DN 200
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VISTA FRONTE FILTRI A CARBONE - scala 1:20

filtro a carbone
@ 3000

LEGENDA

tubazioni in acciaio inox AISI 304
flange libere in acciaio inox

valvola tipo LUG con attuatore pneumatico

valvola tipo LUG manuale per scarico manuale filtro

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE IN
SEDE DI ESECUZIONE LAVORI

PER IL DETTAGLIO DELLE MISURE SI RIMANDA
ALL'ELABORATO 1.13
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valvola con attuatore pneumatico
ingresso acqua filtri a carbone V-FC-1
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collettore DN 200
in arrivo dai filtri a sabbia

uscita filtri a sabbia

ingresso filtri a carbone




